
Legende Brandschutzkonzept

hochfeuerhemmend
tragend, aussteifend
feuerhemmend,
raumabschließend

Brandwand

Rettungsweg

dichte Tür, vollwandig

Rauchschutztür nach
DIN 18095

Rauchabschnitt

notwendiger Flur

Flur mit besonderen
Anforderungen

DS

RS

RA

notwenige Treppe

Verfasser
Nicole Lätsch, 2610798

Projekt
EPÖR Kita Berlin Adlershof

Bauvorhaben
Neubau einer Kindertagesstätte für
6 Gruppen a´20 Personen

Grundriss Erdgeschoss
Brandschutzkonzept

Hans- Schmidt-Straße 14
12489 Berlin Adlershof

Gemarkung Adlershof

Maßstab 1:200

dichte,
selbstschließende Tür
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